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Cislo zakazky:

2220230093

PAVUS, a.s.

POZARNE KLASIFIKACNIi OSVEDCENI
POZARNi ODOLNOSTI
¢. PKO-23-014

pro vyrobek

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém ETICS
MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C,
MAMUT-THERM Pt, MAMUT-THERM Pv,
MAMUT-THERM P plus

detail nadprazi (pas z MW vysky 200 mm ve vzdalenosti 300 mm
od hrany nadprazi)

Objednatel: MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaménikova 1008/23b
614 00 Brno - Maloméfice
Ceska republika

Pozarné klasifika¢ni osvédéeni obsahuje 24 stran textu véetné pfiloh.

Poéet vytisku: 2
Cislo vytisku: 1

Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 — Prosek; www.pavus.cz

1E0: 60193174, DIC:; CZ60193174, v OR vedeném Mé&stskym soudem v Praze oddil B, viozka 2309.
Tel.: +420 286 019 587; e-mail: mail@pavus.cz

Pobo&ka Veseli nad LuZnici:

Ctvrt J.Hybede 879, 391 81 Veseli nad Luznici; Tel.: +420 381 477 418; e-mail: veseli@pavus.cz



Pfiloha €. 1 — Detail nadprazi
Dokumentace dodana objednatelem.
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Skiadba vzorku;

lapici hmota

stirkovd hmota

Zakiadni natér pod omitky

plastové hmoidinky s plasiovym trnem
5] omitka

skiendnd sitovina

izolaéni vyrobek — EPS

izoladni vyrobek — MW

plastova napojavaci fidta — okanni profil s tkaninou
plastovi rohovi Hista & okapnici s nepribédnou sitovinou

Pozn.: V piipadé detailu osténi je rohova liSta bez okapnice.



